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Informazioni sul dispositivo
Questa opzione riduce le emissioni elettromagnetiche che
possono essere generate da componenti elettronici in funzione
all’interno del telaio rack. Il kit avvolge tutti i componenti con-
duttivi della struttura del rack con cavi conduttivi ed è progettato
per essere collegato ad una presa di messa a terra nel dispositivo
di distribuzione della corrente AC del rack. Può essere utilizzato
con tutti i rack Compaq della serie 9000.

Contenuto del kit
Elementi e quantità richiesti per il gruppo:

� Fascette per la messa a terra da 15,24 cm (6 pollici) (3)
� Fascette per la messa a terra da 36,83 cm (14,5 pollici) (4)
� Fermacavi montabili (10)
� Dadi M8 (5)
� Rondelle di bloccaggio interne (5)
� Viti a taglio esagonali M8 x 20
� Rondelle colorate (2)
� Viti torsiometriche T-25 da 5,5 mm (10)

Questo kit può contenere componenti aggiuntivi dell’hardware a
seconda delle esigenze.

Attrezzatura aggiuntiva
È anche necessario disporre di:

� un cacciavite torx T-25

� una chiave inglese

Considerazioni sul rack
Prima di iniziare queste procedure, leggere e seguire le
precauzioni seguenti:

AVVERTENZA:  per ridurre il rischio di danni fisici o
all’apparecchiatura assicurarsi che:

� I piedi di livellamento siano estesi verso il pavimento;

� L’intero peso del rack sia distribuito sui piedi di livellamento;

� I piedi stabilizzatori siano collegati al rack, se si effettua
l’installazione di un rack singolo.

� I rack siano combinati a coppie nelle installazioni di rack
multipli;

� I componenti siano estesi uno per volta. (Un rack può
diventare instabile se, per qualsiasi ragione, vengono
estesi più componenti in una volta).



Installazione
Collegare le fascette per la messa a terra alle prese mostrate nelle figure che seguono.

1 Dallo sportello anteriore alla guida del telaio del sistema:
a. Rimuovere la vite del pannello anteriore.

b. Posizionare un’estremità di una fascetta per il collegamento a terra da 35,56
cm (14 pollici) sulla vite, quindi posizionare una rondella colorata sulla vite.

c. Reinserire e stringere la vite nel pannello.

d. Inserire una vite auto-filettante nell’altra estremità della fascetta e fissarla alla
guida del telaio del sistema.

2 Dalla guida del telaio del sistema al pannello laterale:
a. Inserire una vite auto-filettante in un’estremità di una fascetta per la messa a

terra da 15,24 cm (6 pollici) e fissarla alla guida del sistema.

b. Posizionare una rondella di bloccaggio sul perno del pannello laterale.

c. Posizionare l’altra estremità della fascetta sulla rondella.

d. Posizionare un dado sulla fascetta e stringerlo.
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Rimuovere la vite dello sportello, inserire una rondella colorata,
quindi reinserire e stringere la vite.
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Dalla guida angolare di montaggio da 48,26 cm (19 pollici) alla parte superiore del
rack, quindi al pannello perforato:

a. Utilizzare un paio di pinze per rimuovere la protezione dal gancio sulla parte
superiore del rack e il pannello perforato.

b. Inserire una vite auto-filettante in un’estremità di una fascetta per la messa a
terra da 15,24 cm (6 pollici) e fissarla alla guida angolare di montaggio da 48,26
cm (19 pollici).

c. Posizionare una rondella di bloccaggio sul gancio all’interno del rack.

d. Posizionare l’altra estremità della fascetta sulla rondella.

e. Posizionare un’estremità di un’altra fascetta da 15,24 cm
(6 pollici) su quella indicata al punto d.

f. Posizionare un dado sulle fascette e stringerlo.

g. Posizionare l’altra estremità della fascetta sul gancio del pannello perforato.

h. Posizionare un dado sulla fascetta per il collegamento
a terra e stringerlo.

3 Dalla guida del telaio del sistema al pannello posteriore:
a. Inserire una vite auto-filettante in un’estremità di una fascetta per la

messa a terra da 35,56 cm (14 pollici), quindi inserire una rondella
colorata e fissarla al foro da 4,5 mm sullo sportello posteriore.

b. Inserire una Viti torsiometriche T-25 nell’altra estremità della fascetta
e fissarla alla guida del telaio del sistema.

4 Vedere  2.

5 Dalla guida del telaio del sistema a un “terminale” di riferimento a terra
noto:
a. Inserire un bullone attraverso il foro appropriato.

b. Dall’interno del rack, inserire una delle estremità della fascetta per la
messa a terra da 35,56 cm (14 pollici) sul bullone.

c. Posizionare una rondella di bloccaggio interna sulla fascetta per la
messa a terra.

d. Posizionare un dado sulla rondella e stringerlo.

e. Fissare l’altra estremità della fascetta a un terminale per la messa a
terra sul dispositivo di distribuzione della corrente AC del sistema
oppure su un terminale di riferimento a terra nell’edificio.



oppure

Dalla guida angolare di montaggio da 48,26 cm (19 pollici) alla
parte superiore del rack, quindi al kit ventola:

a. Utilizzare un paio di pinze per rimuovere la protezione
dal gancio sulla parte superiore del rack e il kit ventola.

b. Inserire una vite auto-filettante in un’estremità di una
fascetta per la messa a terra da 15,24 cm (6 pollici) e
fissarla alla guida angolare di montaggio da 48,26 cm (19
pollici).

c. Posizionare una rondella di bloccaggio sul gancio
all’interno del rack.

d. Posizionare l’altra estremità della fascetta sulla rondella.

e. Posizionare un’estremità di un’altra fascetta da 15,24 cm
(6 pollici su quella indicata al punto d.

f. Posizionare un dado sulle fascette e stringerlo

g. Stecken Sie das andere Ende des Erdungsbands auf die
Masseanschlußlasche am Lüfterkit.

h. Posizionare un dado sulle fascette e stringerlo.
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L’installazione è completata.
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